AKreditirane mernae aznacene a1l 2viezdicom (%)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LIUDSKU POTROSNIU
BR. 0012/18

Datum podetka analize: 3.1.2018. Lokacija: VELETRZNICA METKOVIC, JAVNA CESMA
Datum zavrsetka analize: 6.1.2018.

F_l_z,l[@i_gqq—kemljskl : _ SR EPr T
~ pokazatelj Jedinica Metoda |  Rezultat - MDK
: ° | *HRN EN ISO 7027-

Mutnoca _ NTU ol 0,45 I D o, v

Boja img/I Pt/Co skale HRN EN SO 7887:2012 <« 5 { 20
" Miris = 5 HRN EN 1622:2008 bez bez
| Okus | | HRN EN 1622:2008 ' bez bez '
" pH | PHjedinica  "HRNISO10523:2012  7,5(Tuzorke= 14,7 °C)| 6,5 - 95
| Vodljivost (na T ref.=20°C) | pS/cm | *HRN EN 27888:2008 943 ! 2500 |
| : :
' *HRN EN 1SO
; Utrodak KMnO4 5 0, mg/I s 0,77 | 5
| Slobodni kior | Cl,mg/l HRH &N 150 7393- 0,14 , 0,5 i
| Kloridi ClI™ mg/!I ' *HRN 150 9297:1998 196,5 250 V4
i | Mod. metoda i
I Amonij NH; mg/I HRNISO 7150-1:1998 ' < 0,04 0,5 '
! Nitriti . NO; mg/ HRN EN 26777:1998 < 0,003 | 0,5 |
F ' = l

| 7 *St. Meth. 4500-NO3 B | H
Nitrati ’ NO3; mg/! | {224123 AP 2,1 ! 50 |

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su poja¢ano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim
propisima navedenim u zaklju&ku.

' Mikrobiologki Jedinica Metoda Rezultat MDK

; liforr : i St. Meth. 9222 B |

| Ukupni koliform | broj/100im, | 3t Weth, 5220 0 0 |
I HRN EN ISO 9308- '

|[ - 1 broj/loo i ! 12014 Mod. metoda 9 | 8

{  Broj kolonija na 36 °C | broj/iml | HRNEN SO 6222:2000 1 100

li Enterokoki | broj/100 mi | S50 350 7059 0 ‘ 0

’ Broj kolonlja na 22 °C | broj/l ml | HRN EN ISO 6222:2000 0 100 |




