Akreditirane metode oznalene su zvjezdloor'n (@)

™ ANALITIEKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

5 BR. 3753/17 J

Datum poédetka analize: 20.12.2017. Lokacija: VELETRZNICA METKOVIC, JAVNA CESMA
Datum zavrsetka analize: 23.12.2017.
8 10-kemijski Izmjerene

kazatelj Jedinlca Metoda vrijednosti MDK 7

° *HRN EN 1SO 7027-

Mutnoéa i ‘ ,N,-IE_". _ rzot o _ _ 0,39~7 B 4—_‘
Boja ' 'mg/| Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20

Miris | HRNEN1622:2008 i __béz - bez

Okus HRN EN 1622:2008 { bez bez

pH pH jedinica | *HRNISO 10523:2012 !7,5 (Tuzorka= 15,1 °C) 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) | uS/cm | *HRN EN 27888:2008 505 ! 2500

] T e N i
H *HRN EN ISO
UtroZak KMnO4 B 0, m.g“/l B4e7:300 b= _E,§4 s 5
Slobodni klor Cl, mg/! HRN EN 1SO 7393-2:2001 0,18 0,5
= *HRN 1SO 9297:1998 !

Eaiid I mg/I Modificirana metoda | 37,9 ‘ 250

Amonij NH: ma/| HRN 1SO 7150-1:1998 l < 0,04 0,5

Nitriti NO'z mag/| HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5

: | *St, Meth, 4500-N03 B 55 _

Nitrati | MOz mg/l sk et i 1,9 | 50

Napomena: 1zmjerene vrijednosti koje su pojatano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljuku.

-

Jedinica Metoda Izmjerene
& _vrijednost| 116
broj/100 ml [HRN EN ISO 9308-2:2014) 0 |
i . HRN EN ;SO 9308- T e
Escherichia coli e hiroﬂ(io ml | Biote o) ‘ ’ Oh B
Broj kolonija na 37 °C . broj/1 mi HRN EN 1SO 6222:2000 0 20
= ST == —— O (. ma_ . _N_§ Ly - S
I ‘ *HRN EN ISO 7899- !
Enterokoki : broj/100 ml | 2i2000 i)_“ i 0
Broj kolonija na 22 °C | broj/iml | HRNENISO6222:2000) 0 ! 100
|




