Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

Datum pocetka analize:

27.12.2017.

BR. 3772/17

Lokacija: KOD OSNOVNE SKOLE DON MIHOVIL PAVLINOVIC,

KONTROLNI ORMARIC

Datum zavrsetka analize: 30.12.2017.
Fizikalno-kemijski bt T Izmjerene
__ pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti ‘MDK ©
Mutnoéa ! ONTU *HRN EN ISO 7027- 0,96 4
| 1:2016 i
Boja ! mg/| Pt/CO Ska|e HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20
Miris T HRN EN 1622:2008 e &) -
Okus o ) " HRN EN 1622:2008 - 592_ o bez
" }
pH pH jedinica | *HRNISO 10523:2012 7 5 (Tuzorka= 16,1 oc)i 6,5 - 9,5 i
. I |
Vodljivost (na T ref.=20°C) | pS/cm | *HRN EN 27888:2008 898 E 2500 :
‘ | *HRN EN1SO - ! '
Utrogak KMnO4 O mg/ lomwaso o3 | 5 i
Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN IS0 7393-2:2001 0,21 { 0,5 j
| Kloridi " mg/l  *HRNISOS207:1008 \ )
| Kloridi b _Ci‘,_r?_gfl __,Modificirana metoda 16,2’1_ —
: Amonij NH*; mg/I HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 ‘ 0,5
i Nitriti No'2 mg/I , HRN EN 26777:1998 < 0,003 ; 0,5
itrati = | *St. Meth. 4500-NO3 B {
Nitrati NO; mg/I Py szi. 5042 2,4 50

Napomena; Izmjerene vrijednost! koje su pojatano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zaklju&ku.

Mikrobiologki Jedinica “I " Metoda | Izmjerene MDK
pokazatelj | | vrijednosti
Ukupnl koliformi ' broj/100 ml iHRN EN ISO 9308-2:2014) 0 0
Escherichi li ' N " HRN EN 1SO 9308-
richia coli I broj/100 ml | HAN EL 0 0.
Broj kolonija na 37 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 | 20
Enterokoki : 0i/10 *HRN EN Is-c')“?;gugf o | !
bl _ Droyiom! | weet 0T o B 0 ‘,
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100
I, =




