Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 3773/17

Datum poéetka analize: 27.12.2017. Lokacija: KOD CRKVE SVETI IVAN, KONTROLNI ORMARIC
Datum zavrsetka analize: 30.12.2017.
@iy FI:lkanmo-kemljskl Izmjerene
s b pzatelj Jedinica Metoda vrijednosti ‘MDK W
° ! *HRN EN 1SO 7027- i
Mutnoéa NTU U ’ 2,4 : 4 |
Boja mg/I Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20
‘ Miris o __HR_N- ENHISZZ zooa ‘l ‘B; 1“9 bez
I e e o —- =
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
|
pH ; pH jedinica *HRN 1SO 10523:2012 '7 4 (Tuzorka= 15,9 °C)! 5,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) | uS/cm “ *HRN EN 27888:2008 561 ! 2500
| {
. *HRN EN ISO '
Utrosak KMnO4 0, n_wgfl | aeeri00n < 0,'43—_ - 5
Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN 1S0 7393-2:2001 0,23 0,5
' ) = o “HRN1SO 9297:1998 !
! Kloridi ClI" ma/I Wil hdblol 18,5 250 '
' Amonij NHY mg/l  HRNISO7150-1:1998 < 0,04 0,5 |
Nitriti | NO, mg/l | HRNEN26777:1998 < 0,003 0,5
. 2 [est, meth, 4500-NO3 B
Nitrati | NO; mg/I @ 1ok 0t 5,9 50
; ! 2- | St. Meth. 4500-S04 E
Sulfati S0°, mg/I G - 0120 78 250

Napomena: Izmjerene vrijednostl ko,
propisima navedenim u zaklju&ku,

je su pojat‘.ano tiskane NE udovoljavaju MDK (makslmalno dozvoljemm koncentracijama) prema zakonskim

robioloski

ob Jedinica Metoda Izmjerene “MDK
A ) okazatelj vrijednost! i
Ukupni koliformi broj/100 ml HRN EN I1SO 9308-2:2014) 0 0
Escherichia coli broj/100 ml ! ngN EN ISO 9308- 0 0
Broj kolonija na 37 °C bral_ rr_'nl HRN EN ISO 6222:2000 0 20

~HRN EN ISO 7899- =

Enterokoki broj/100 mI eliH. 0 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN 1SO 6222:2000 0 100




