Akreditirane metode oznatene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU
BR. 3605/17

6.12.2017. Lokacija: MJESNO GROBLIE VID, JAVNA CESMA

9.12.2017.

Datum poéetka analize:
Datum zavr$etka analize:

edinica | - : .
° | *HRN EN 1SO 7027-
Mutnoda NTU | TNt 2,4 4
Boja mg/| Pt/Co skalg HRN ENISO 7887:2012 | < § 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez \ bez
pH DH jedinica | *HRNISO 10523:2012 (7,4 (Tuzorka=15,3 °C)| 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888:2008 613 2500
*HRN EN ISO
UtroSak KMnO4 0, mg/l | Seni < 0,43 5 |
T
Slobodni klor Cl, mg/I ! HRN EN ISO 7393-2:200 0,27 0,5
idi F *HRN ISO 9297:1998
Kloridi cl mg/l Modificirana metoda 16,7 250
Amonij NH': mg/I HRN ISO 7150-1:1998 t < 0,04 0,5
Nitriti NO; mg/| HRNEN 26777:1998 | < 0,003 0,5
itrati 3 *St, Meth, 4500-NO3 B
Nitrati NO; mg/l o 1ed 3012) 5,9 50
i 2- | St. Meth. 4500-S04 E
Sulfati | S0’ mg/I ! -y !eztd.mu.) 96 ‘ 250

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojagano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zaklju¢ku,

- Mikrobioloski Jedinica Metoda Izmjerene MDK
. . pokazatelj &bt i T | vrijednost
Ukupni koliformi broj/100 m| [HRN EN ISO 9308-2:2014 0 0
Escherichia coli broj/100 ml | HRNEN1S0 9308- | 0 0
Broj kolonija na 37 °C broj/1 ml HRN EN IS0 6222:2000 | 13 20
i *HRN EN ISO 7899-
Enterokoki broj/100 ml Bl 0 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 mi | HRN EN SO 6222:2000 0 100
!




