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ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 0131/18
Datum pocetka analize: 17.1.2018. Lokacija: MJESNO GROBLIE VID, javna ¢esma
Datum zavrsetka analize: 20.1.2018.
Fizikalno-kemijski , - :
pokazatelj Jedinica Metoda Rezultat MDK
Mutnoca °NTU | *HRN EN ISO 7027- 1,7 4
I ol B _ 1112016 . = = LN
Boja |mg/! Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 | < 5 20
7 Mirisﬁii ] 7]777 " HRN EN 1622:2008 \ bez bez ﬂ
ouiE. L3 . HRN EN 1622:2008 Bazea Ui bas
pH ‘ pH jedjnica *HRN ISO 10523:2012 7[4(Tuzorka= 13,6 °C)| 6,5 - 9,577 il
PR : - - il
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888:2008 588 | 2500
| Utro$ak KMnO4 0, mg/I *HRN EN 1SO 0,98 5
Ay et S | 8467:2001 RSSO el
i HRN EN 1SO 7393-
_ Slobodni Kor ) | Clamg/! LR NS0 | 024 . o . |
‘ idi ‘ - *HRN ISO 9297:1998
Kloridi 3 Cl mg/I L 16,7 250
Amonij ‘r NH'; mg/I HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti ‘ NO, mg/I HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
Nitrati J NO; mg/l | *St Meth. 4500-NO3 8 | 4,9 50
X S ™ " | @2.nd2012) | e e i |
Sulfati SO2 mg/l | St Meth. 4500-504 E 98 | 250 ‘

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojacano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljuéku.

@2 zd 2002 = |

Mikrobioloski Jedinica Metoda Rezultat MDK 1
___ pokazatelj = = {
i kol ; St. Meth. 9222 B '
Usion kol SO0 (22.]2d.2012.) 0 il ‘
E.coli broj/100 m | HRN EN ISO 9308- 0 0 ‘
. — . Py | 1:2014 Mod. metoda® | S e T B _
| Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN ISO 6222:2000 2 100
L i -
. Enterokoki broj/100 m| | *HRN EN ISO 7899- 0 0
[P | 2:2000 | |
Broj kolonija na 22 °C .‘ broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 4 | 100

Kraj analitickog izvjeséa!




