Akreditirane metnde nznacene sii zviezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU .

Datum poéetka analize:
Datum zavrsetka analize:

BR.

14.3.2018.

17.3.2018.

0605/18

Lokacija: MJESNO GROBLIE, JAVNA CESMA

MDK

~ Jedinica Metoda Rezultat :

Mutnoda °NTU ;f‘ﬁ)’ig" 150 7027- 1,3 4
Boja mag/| Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
okus E HRN EN 1622:2008 bez bez
pH | pHjedinica | *HRN1S010523:2012 |7 4(Tuzorka=15,4 °C)| 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888:2008 517 2500
UtroSak KMnO4 0, mg/| ;;‘2;‘_25(;401150 < 043 5
Slobodni klor Cl,mg/I ‘;"Ef‘!)gf' 150 7393- 0,11 0,5
Kloridi ClI” mg/! ;ﬁg";‘i‘t)n:anrw% 21,7 250
Amonij NH’; ma/I HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO, mg/l | MRNEN2777:13% | < 0,003 0,5
Nitrati NO, mg/l r;;;_ﬁﬂégo;ﬁw&_ B | 41 50
Sulfati 505 ma/l  [[iSHMetas00 S04 51 250

:lfop;;?:‘r;a; al\z’:g:rr‘frr:‘euv;gzg:gzﬂ'koje su pojagano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

:;%? v ikrobi 9!95:9% i Jedifiica Metoda Rezultat MDK

" Ukupni koliform broj/100 m RS | 0 0
E.coli broj/100 m ‘ T‘;"éﬂ‘ﬁg 5:3250'“ 0 0
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN 1SO 6222:2000 9 100

. Enterokoki broj/100 ml | JHRN EN1SO 7899- 0 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100




