ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LIJUDSKU POTROSNIU
BR. 2314/18

Datum poéetka analize: 25.7.2018. Lokacija: KOD OSNOVNE $KOL§ DON MIHOVIL PAVUNOVIC,
Datum zavrsetka analize: 28.7.2018. KONTROLNI ORMARIC

Mutnoda °NTU *HRN EN ISO 7027- 0,2
12016

Boja ma/l Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 “
Miris — HRN EN 1622:2008 “

Okus — HRN EN 1622:2008 bez bez
I T S0 020y 6 =197 40| 65 - 05
Vodljivost (na T ref.=20°c) m *HRN EN 27888:2008

Utrosak KMn0O4
Slobodni klor
Kloridi

Napomena: Izmj

€erene vrijednosti koje su pojacano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim
propisima navedenim u zakljuéku. -

- MikrobioloZki ] Jedinica Metoda | Rezultat

Ukupni koliformi broj/100 ml | HRN EN IS0 9308-2:201 0 i 0
Escherichia coli broj/100 mi HRN EN rsp 9308- 0 0
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN 1SO 6222:2000 26 100
Enterokoki broj/100 mi *T-IRN EN ISO 7899- 0 0

Broj kolonija na 22 °c broj/1 ml HRN EN IS0 6222:2000 0 100

Kraj analiti¢kog izvjeséal




