Akreditirane metode oznacdene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 0617/19

KOD OSNOVNE SKOLE DON MIHOVILA PAVLINOVICA,
kontrolni ormarié¢

28.2.2019.
15.3.2019.

Datum poéetka analize: Lokacija:

Datum zavrsetka analize:

ne

- Me - vrijednosti |  MDK
° *HRN EN ISO 7027-

Mutnoca NTU TINE 0,7 4
Boja mg/| Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
pH pH jedinica | *HRNISO 10523:2012 |7 6 (Tuzorka= 16,8 °C) 6,5 - 95
Vodljivost (na T ref.=20°C) pS/cm *HRN EN 27888:2008 678 2500

*HRN EN ISO
Utrosak KMnO4 0, mg/Il it ooy < 0,43 5 |
Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN IS0 7393-2:2018 0,29 0,5

= *HRN 1SO 9297:1998
Kloridi Cl mg/l e e 105 250
Amonij NH‘; ma/I HRN 1SO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO; mg/I HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
itrati E *St. Meth, 4500-NO3 B

Nitrati NO; mg/I 3. L 5012) 1,5 50

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojatano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim
propisima navedenim u zakljuéku.

fiss ,.r 'f“ A

Ukupni koliform broj/100 ml | St. Meth.9222-Total

Coliform B
i i (ERAPENDSE b30s-

E. Col bl‘0]/100 mi 1:2014 Mod. metoda 0 0

Broj kolonija na 37 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 1 100
*HRN EN 1SO 7899-

Enterokoki broj/100 mi 243500 0 0

Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 191551 / 542/19

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odijel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Pocetak/kraj ispitivanja: 01.03.2019. / 15.03.2019.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, kontrolni ormarié kod Osnovne $kole Don Mihovil
Pavlinovié, A. Stepinca 8. Metkovié, LB OV 617/19

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti
Zeliezo (Fe) HRN EN ISO 11885: | ug/L 8,3 200 DA
2010 *

" - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17).

ZAKLJUCAK:

Rezultat za pokazatelj koji je odredivan u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/2017).




