Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LIJUDSKU POTROSNJU
BR. 1308/19

Datum podéetka analize: 17.4.20109. Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormarié
Datum zavrietka analize: 20.4.2019.

| Izmjere

vrijednosti

Mutnoda °NTU *HRN EN IS0 7027- 2,1 4
1:2016
Boja mg/l Pt/Co skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
pH pH jedinica | *HRNISO 10523:2012 |7 5 (Tuzorka= 17,3 °C) 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) HS/cm *HRN EN 27888:2008 539 2500
*HRN EN 1SO
Utrosak KMnO4 0, mg/I iy < 043 5
Slobodni klor Cl,mg/| HRN EN IS0 7393-2:2018 0,12 0,5
idi F *HRN 1SO 9297:1998
Kloridi Cl mg/l oA e P Ean 17,3 250
Amonij NHT, ma/| HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO; mag/| HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
2 *St, Meth, 4500-NO3 B
Nitrati NO; mg/I 3. ufi. S0i2) 3,7 50
2- St. Meth. 4500-S04 E
Sulfati SO 4 mg/| G2, xid.zmz.) 67 250

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojaano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim
propisima navedenim u zaklju€ku.

Al

Ukupni koliform broj/100 ml | St. Meth.9222-Total
Coliform B

E. Coli broj/100 mi (RIFEN 136 b30s- 0 0
1:2014 Mod. metoda

Broj kolonija na 36 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100
*HRN EN ISO 7899-

Enterokoki broj/100 ml s 0 0

Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100




