Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 2245/19
Datum poéetka analize: 10.7.2019. Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormari¢
Datum zavrSetka analize: 13.7.2019.
Fizikalno-kemijski ~ Izmjerene =
pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti MDK

' e r— M‘Qau; N Iso 70;_“_ L T T S A i
[ Mutnoca NTU ol 1,2 4

Boja mg/| Pt/CO skale HRN EN ISO 7887:2012 < 5 20

Miris . HRN EN 1622:2008 bez bez

Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
f=n
| pH pH jedinica | *HRN IS0 10523:2012 |7 5 (Tuzorka= 16,7 °C) 6,5 - 9,5
| Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888:2008 680 2500
' L *HRN EN 150
i Utrosak KMnO4 ! 0, mg/! LADMEN < 0,43 S
' Slobodni klor | clymg/ HRN EN ISO 7393-2:2018 0,09 0.5
! idi 3 *HRN ISO 9297:1998
i e cl” mg/t | Madificirana metoda 22,4 250
 Amonij NH: mg/l | HRNISO 7150-1:1938 < 0,04 0,5

[ .
| Nitriti | NO; mg/l | HRwEN 26777:1958 < 0,003 0,5
r— i = | *St. Meth. 4500-NO3 B

!_N.n.tratn NOy ‘mgh | (22. xzz. 2012.) 5,2 20
i 2- | St. Meth. 4500-S04 &
Sulfati SO 4 mag/| | 5o Iezd.2012.) 134 250

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojaZanc tiskane NE ud

propisima navedenim u zakljutku.

ovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

A Mikrobiolo3ki Jedinica Metoda Izmjerene ; TS
. __Ppokazatelj St e e e s _vrijednost!
i i HRN EN ISO 9308-
Uksgnikebibi Brey/100/m! 1:2014/A1:2017 0 0
j HRN EN ISO 9308-
‘EE" HIR/200 m 1:2014/A1:2017 0 0
Broj kolonija na 36 °C broj/1 ml HRN EN IS0 6222:2000 0 100
i i 'HRN EN ISO 7899-
Enterokoki broj/100 ml STRLE 0 0
' Broj kolonija na 22 °C { broj/1 ml HRN EN ISO 6222:2000 0 100




