Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datum pocetka analize:

Datum zavrsetka analize:

24.7.2019.
24.7.2019.

2409/19

Lokacija:

Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormarié

Mutnoda oNTU *HRN EN ISO 7027- 4
1:2016
i St.Meth. 2120 C
Boja mg/| Pt/Co skale (23.Tzd.2017.) < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
pH pH jedinica | *HRNISO 10523:2012 |7,4 (Tuzorka= 22,2 °C) 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) pS/cm *HRN EN 27888:2008 714 2500
UtroSak KMnO4 0, mg/I *HRN EN ISO < 0,43 5
— ST 8467:2001
’ Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN ISO 7393-2:2018 0,22 0,5
i T *HRN ISO 9297:1998
Kloridi Cl' mg/I ARE o it 2172 250
Amonij NH}, mg/I HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO, mg/I HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
itrati = *St. Meth, 4500-NO3 B
Nitrati NO; mg/I o Izz. Soins 4,6 50
i 2- St. Meth. 4500-S04 E
Sulfati SO 4 mg/| b so12 180 250

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su
|propisima navedenim u zakljucku.
-

pojacano tiskane NE ud

ovoljavaju MDK (maksimalf

no dozvoljenim koncentracijan

na) prema zakonskim




