Akreditirane metode oznalene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 2942/19

Datum poéetka analize: 18.9.2019. Lokacija: Kod Osnovne 8Kof@ don Mihovila Pavlinoviéa, kontrolni
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Napomena: lzmjerene vrljednosll koje su pojafano tiskane NE udovoljavaju MDK (makslmalno duzvoljenlm koncenzradjama) prema zakonsklm
propisima navedenim u zakljudku.
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