Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 2943/19

Datum poletka analize: 18.9.2019. Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormarié¢
Datum zavrietka analize: 21.9.2019.

. (22.12d.2012)

Napomena: Izmjerene vrijednostl koje su pojaéano tiskane NE udovoljava]u MDK (makslmalno dozvaljenim koncentraajama) prema zakonskim
propisima navedentm u zakljufku.

Fizikalno-kemijski - Izmjerene y
| pokazatelj Jedinica oda vrljednostl : MDK
: : ° . *HRN EN ISO 7027-
A Mutnoca od . NTU E BN ' 0,78 T __.____i_ B
; St.Meth. 2120 C
Boja ' _rfg/l_ E’Q—Cg skale 23, Tzld oy < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRNEN 1622:2008 | bez bez
pH h pH jedin[ca ¥HRN 1SO 10523:2012 7 S (Tuzorka. [9 S *C) 6,5 - 9’5
" = ..
Vodl]wost (na T ref.=20°C) HS/cm “HRN EN 27888:2008 802 2500
B P [ )
Utrogak KMn04”_____mO2 mg/l by < 0,43 o _5 .
Slobodni klor Cl, mg/l HRN EN 15D 7393-2:2014 0, 02 ! 0,5
. . ) . e
idi ! N *HRN ISO 9297:1998
Kloridi l ClI” mg/ o Le0 920 7Ame 19,8 ; . .250
 Amonij : NH: mg/I HRN ISO 7150-1:1998 | < 0,04 i 0,5
Nitriti NO, mg/l HRN EN 26777:1998 | < 0,003 I 0,5
s 1 | ;
i » *St, Meth. 4500-NO3 B |
| Nltratl NO,; mg/l (22, 12d. 3012 _ 4,4* 50
Sulfati SO2 mg/i St. Meth. 4500-S04 E 232 ,r 250

Mikrobioloski Jedinica Metoda Izmjerene MDK
oL pokazatelj vrijednosti
i koli . HRN EN 1SO 9308-
Ukupni koliform o . broj/100 ml aOTAIAL 0t7 0 ) 0
; ; MRN EN I1SO 9308-
. -E. Coli y _bro;/loo ml 112034/A1:2017 0 . L
Broj kolonija na 36 °C . broj/L ml ;. HRNENISO 6222:2000 2 100
; b e o .
: *HRN EN SO 7899-
. Enterokoki 5 broj/100 mi S 0 "l 0 0
Broj kolonlija na 22 °C broj/l mi HRN EN 1SO 6222:2000 0 100




