Akreditirane metode oznacene su 2vjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU

BR. 3168/19
Datum pacetka analize: 9.10,20109. Lokacija: Mjesno grobl}e,‘Javna slavina
Datum zavrsetka analize: 12.10.2019. *
Fizikalno-kemijski | ) Izmjerene |
pokazatelj L Jedinica Metoda vrijednosti i MDK
Mutnoca °NTU | *hrn ENISO 7027 | 0,92 4
~ D W2 ~ 1:2016 . - SO, J e
St.Meth. 2120 C
Boja , ma/| Pt/Co skale ppo Tm_m”.) < 5 | 20
=S : . i
Miris ! | HRN EN 1622:2008 | bez bez
| L = ST e s = =
Okus ‘ HRN EN 1622:2008 ] bez [ bez
DH J pH jedlnica *HRN ISQ 10523:2012 7’5 (Tu2orka= 12,3 °C) 6’5 9'5
Vodljivest (na T ref,.=20°C) uS/cm "HRN EN 27888:2008 812 ‘ 2500
— WERD “HRN EN 1SO e 3
Utrosak KMnO4 vk 0, mg/t g4e7-2001 o < 0,43 o 5 .
Slobodni klor ci, mg/! " HAN EN [SO 7393-2:2018 0,15 | 0,5
Kloridi cl” mo/l “HRN 150 9297:1998 19,8 250
- | | Modificirana metoda L e el R
Amoni) NH: mg/I| HAN 1SO 7150-1:1998 < 0,04 | 0,5
Nitriti NO; ma/l  HRNEN26777:1998 < 0,003 \ 0,5
Nitrati NO3; mag/l *St. Meth. 4500-NO3 B 4,2 | 50
e w e (22. fzd. 2012.) . . B -
iFati 2- St. Meth. 4500-504 E
Sulifati SO4 mg/l_» 25y Iﬁmlzon.) 205 T 250

Napomena: lzmjerene vrijednosti koje su pojafanc tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim kancentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljutku.

~ Mikroblolo3ki | Jedinica |  Metoda —[ “Izmjerene [ " MDK
pokazatelj : . vrijednosti __ - |
; HRN EN ISO 9308-
' Ukupni kollforrn_ - broj/lﬁ)O ml ALy B 0 ) _r B _0 e
: HRN EN 1SO 9308-
el -br01/100 i . 1:20t4/a1:2007 1 __o_ L i 0 o
Broj kolonija na 36 °C broj/i ml | HANEN1SC 622212000 0 | 100
=HRN EN SO /899- I
Enterokoki A broj/l_OO mi 3:1005 S E ) _1 .t 0 _J
Broj kolonija na 22 °C _-‘ broj/1 mi HRN EN ISO 6222:2000 0 100 [




