Akreditirane metade aznacene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LIUDSKU POTROSNIU

BR. 3522/19
Datum podetka analize:  13.11.2019. Lokacija: KOD CRKVE SVETI IVAN, kontrolni ormari¢
Datum zavrsetka analize: 16.11.2010. .
" Fizikalno-kemijski _ B Izmjerene R —
pokazatelj Jedinica | Metada vrijednosti MDK Jl
Mutnoca SNTU *HRN EN IS0 7027- 1 4
RN e 1:2016 D sicmung  CoRRTES - .

Boja mg/l Pt/Co skaie St:Meth. 2120 ¢ < 5 20 |
L ~ N - o . 3 (23, i24.2017.) ~ o ) .

Mirls HRN EN 1622:2008 bez I bez i
—Okus T T T T T T unnents2z:2008 - b; e = be? o “
" pH | pH jedinica  *MRN15010523:2012 |7 4 (Tuzorka=16 °C) 65 - 9,5 l

Vaodljivest (na T ref.=20°C) usS/cm “HRN EN 27888:2008 828 { 2500 |

Kk KM =HRN EN IS0 .

Utrcsak KMnO4 . ) 0, mg/l SN St 0,73 - ' 5

Siobodni kler t Cl,mag/l HRN EN IS0 7333-2:2018 0,10 _T 0,5 ‘

Kloridi ™ mayl *HRN IS0 9257:1998 18,2 | 250 :
| | B . ) Modificirana metoda . N - |

Amenij NH; ma/l HRN IS0 7150-1:1998 | < 0,04 0,5 ‘
. Nitriti ‘ NO; mg/l ~ MRHEN26772:1988 < 0,003 # 0,5 |
. Nitr e wE : *St, Meth. 4500-NO3 B T e )
|, o el N0 Mol G asore) et PRl

Suitati 0% mg/! Stan, ssohcone 215 250

Hapamena. lzmjerene vrijednost: koje su pojadane tiskane NE udovollavaiy MDK {maksimaing dozvoljemm kencentracijama) prema zakonskim

pragisima navedenim u zakljutku.
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HRN EN IS0 ©308-
1.2014/A1:2017

HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

HAN EN 150 6222:2000

*MRN EN ISO 7899-
2:2000

. HRN EN 150 6222:2000
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