ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 0357/20

Lokacifa: Kod crkve sveti Ivan, kontrotni ormarié

Datum pocetka analize:  12.2.2020.
Datum zavrietka analize: 15.2.2020.
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: pokazatelj Jedinica Metoda vrijedoosti MDK
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pH pH jedinica  “MRW 180105232012 7,5 (Tuzorka= 15,4 °C) 6,5 - 9,5
Vodjivost (na T ref.=20°C} pSfcm | =HRN EN 27888:2008 670 , 2500
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g " *HRN EN 1SO !
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Slobodni klor Ci,mgfl HRN EN 1S0 7393-2:2018 0,10 0,5 |
Kloridi i moft "MRN 150 9297:1998 34 i 50 ‘
B . . Modificirana metoda o — - .
Amonij NH), mg/l HRN 150 7150-1:19398 0,04 0.5
Nitriti NO, mg/l - HRNEN 26777:1998 0,003 , 0,5
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i i - *St. Meth. 4500-NO3 B i
Nitrati B | NO; mg/l (33, 12d. 30121 ; 4,3A 50
Sulfati | SO’ mg/l St Mem. 4500-504 & 114 i 250
47 (22.124.2012.)

Nagomena: 1zmjerene vrijednasti koje su pojatana tiskane NE udovoljavaju MDK [maksimaino dozvohenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljudh.
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pokazatelf i . vrijednosti ed
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. Ukupni kohform ‘ b?{'l?o mi  T20ye/ar:2017 B 0 L Q
E. Coli . brojf100 m|  HRN EN [SC 9308- l 0 ' 0
S . S .. 1:2014/A1:2017 _— ) :
Broj kolonija na 36 °C r broi/1 ml HRN EN 150 6222:2000 0 100 I
Entesokoki | Droj/100 mi  “VRN £N 150 7895- 0 0 :
U . , 2i2000 _ - . _
Broj kolonija na 22 °C . broj/l ml HMRN EN 1SO 6222:2000 0 100




