Akreditirane metode oznacene su zvijezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 0847/20
Datum pocetka analize:  25.3.2020. Lokacija: Kod Osnovne gkole don Mihovil Pavlinovi¢, kontroini
Datum zavrsetka analize: 28.3.2020. B
Fizikalno-kemijski o | Izmjerene R
pokazatelj . Jedinica Metoda | vrijednosti - MDK
i L i o) i} ¥: -
Mutnoca ONTU *HRN EN ISO 7027~ 0,41 4
i St.Meth, 2120 C
Boia mg/l Pt/Co srkale‘ % a0 ) < 5 20
firis HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez hez
oH pH jedinica  *HRNISO 10523:2012 7,7 (Tuzorka= 13,8 °C) 6,5 - 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/em *HRN EN 27888:2008 673 2500
2 *HRN EN ISO i
) O Mo/l lseram. <% 9% -
Stobodni klor Cl, mg/! | HRN EN IS0 7393-2:2018 0,19 0,5
a “mg/l | ewwiiso s2s7iisee
Kloridi ,C‘ mg/! Modifigreny metiads - 99,5 250_
Amonij NH; mg/l | HRNISO7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO,; mg/l HRN EN 26777:1998 2 0,003 0.5
Nitrati NO; mg/! *St. Meth. 4500-NO3 B 1,4 ¢ 50

(22. Izd. 2012.)

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojatana tiskane NE udoveljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljucku.

Mikrobioclogki  Jedinica  Metoda '""""Ml“i“rﬁj"éFéﬁE; A MDK
pokazatelj i vrijednost
i koli ; HRN EN IS0 9308-
Ukupni koliform brp]/lOO mil 1:2014/A1:2017 Oﬂ | {) .
: ; HRN EN ISO 9308-
s = ProJi00ml - Yaoremiaorr I IR S
Brej kolonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN ISO 6222:2000 | 0 | 100
Ente : i *HRN EN ISO 7899~
Enterokaoki . rbr_@/lOO ml | 2:2000 07 0 .
roj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN 150 6222:2000 0 | 100



