ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 1389/20

Datum pocetka analize: 27.5,2020. Lokacija: Kod Osncvne 3kole Stjepan Radié, kontrolni ormaric
Datum zavrsetka analize: 30.5.2020.

Fizikalno-kemijski ' Izmjerene
pokazatelj ~ Jedinica Metoda vrijednosti MDK

Mutnoca °NTU “HAN [N IS0 7027- 0,23 4
1.2016 ] . e
St.Metn, 2:120C

Buja A Al mg/| Pt/Co skale g < 5 20 )

Miris J HRN EN 1622 2003 bez bez

Okus HRN EN 1622:2008 e bez

pH pH jedinica "HRNISO 105232012 7,5 (Tuzorka= 16,9 °C) 65 - 9,5

vodijpvost (na T ref.=20°C) pS/cm THRN EN 27888 2008 640 2500
*HRN EN 150 L -

Utrosak KMnO4 , 0, mg/l Poveiaats < 0,43 S

Slobodni klor Cl, mg/| VRN EN IS0 7393-2:2018 0,24 0,5

Kleridi 1 €I mg/l *HRN 150 9297:1998 94,5 250

= - Mogificirana metoda N N

Amoni) i NH" mag/! HRN ISO 7150-1.1995 < 0,04 0,5

Nitriti . NO, mg/l HRN EN 26//7 1958 < 0,003 0,5

Nitrati NO3 mg/| “St. Meth. 4500-NO3 B 2 S0

{23. 129, 2017 )

Napomena: [rmjerene vrijednost) koje su pojacano tiskane NE udovoljavape MOK (maks:malno dozvolienim koncentracijama) prema zakanskim
propisima navedemm u 2akiudku.

~ Mikroblolo3ki | Jedinica "l Metoda Izmjerene |  MDK
pokazatelj N (T T vrijednost | .
Ukupni kahform broj/100 ml  HRN EN IS0 9308- 0 0
1:2014/A1 2017
HRN EN 1S0 2308-
E. Coli . broj/100 ml P e . 0 - . 0
Broj kolonija na 36 °C broj/1 ml HRN EN IS0 6222:2000 0 100
i *HRN CN 1SO 7899 a
Enterokoki _ bro)/100 mi 7?2001: 0 0
Broj kolonija na 22 °C I broj/1 mi RN LK 150 6222 2000 0 100

Kraj analitickog izvje&ca!

—




