ANALITIEKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJIU
BR. 1650/20

Datum pocetka analize: 17.6.2020. Lokacija: Kod QOsnovne skoie don Mihovil Pavlinovic, kontrelni
armaric
Datum zavrsetka analize: 20.6.2020. s
Fizikaino-kemijskl l 1zmjerene
pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti i MDK |
Mutnoca SNTU *HRN £N 1502022 c,18 4
12016
Boia | Pt «ale St Metn. 2120 C 5 .
3 . mag/! Pt/Co skale o1 201‘7‘ < 5 _ 20
Miris HRN EN 1622.7008 bez bez
= = |
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
pH pH jedinica “HRN 150 105232012 7 6 (Tuzorka= 20,5 °C) 6,5 9,5
Vadljivost (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888:2008 651 2500
uUtrodak KMnO4 (o) *HRN £ iSO -
_ 3. g/ 84672001 y 0,43 2
Slobodni klor Cl,mg/l HRN EN ISO 7393-2-2018 0,18 0,5
Kloridh Cl” maq/l *HRN 150 926/-1998 =
9/ Modificirana metoda 107,5 250
Amanij NH ma/l HRN1SC 7150 1:1998 < 0.04 0,5
Nitriti e I NO, mag/l HAN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
Nitrati NO, mag/l *St. Meth. 4500-NO3 B o 3
3 Mg/ (23 1ze. 20173 1,9 50

Napomena: Izmjerene vrjednaost ko 2 E
)& 5u pojecano tiskane NE ucovolidvaiyu MDK (m. malna dery C )
progisima navedenim y 2akljutky. 13vaju MDK [maksimalna dervoljenim koncentracijama) prema zakonskim

i Mikroblologki Jedini I = ne 5
ca Metoda Izmjerene
' pokazatelj ) (il il e vrijednosti ! i
Ukupnt kollform broj/100 ml  HRN EN 1SO 9308 0 i
_ 1.2014/41:2017 0
E. Coli broj/100 mi HIRN EN IS0 9308- 0
1:2014/A1.2017 c
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN 1SO $227:2000 0 -
. 100
Enterokoki broj/100 ml  *HRN FN IS 7895- 0 -
22000 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN SO 52222000 0 i
100

Kraiaoalitiékos izvisséal




