ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 1651/20

patum podetka analize: 17.6.2020.
Datum zavrsetka analize: 20.6.2020.
Fizikalno-kemlijski
pokazatelj Jedinica Metoda
Mutnoca °NTU “HRN EN 150 7027
. 1:2016
St.Meth. 2120 C
Boja ) mg/| Pt/Co skale (Jza o)
Miris HRN EN 1622 2008
Okus ; HRN EN 1622:2008
pH pH jedinica *HRN IS0 10523.2012
Vodljivost (na2 T ref.=20°C) pS/cm *HRN EN 27888:2008
Utrosak KMnO4 0, mag/| *HRN EN 150
8467:2001
Slobodn| «lor C|2mg/| HRN EN SO 7333-2:2018
Kloridi CI” mag/! *HRN IS0 $297:1998
Modificicana metoda
Amoni) . NH), mg/! HRN 1SO 7150-1:15998
Nitriti NO', mg/! HRN EN 267771998
Nitrati NO. mg/J *S1, Meth 45%00-NC3 B
‘ {23 12d. 2017 )
Sulfati 502 ma/l St. Meth_ 4500-504 E
4 (22. 124.2012 )
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Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormaric
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Napomena: lzmjcrene vrijednost: koje su pojatano tiskane Nt udovo'javaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijamai prema zakonskem

propisima navedemnim u 2akljuckuy.

Mikrobioloski
pokazatelj

Ukupni koliform

E. Coli

Broj kolonija na 36 °C
Enterokoki

Bro) kolonna na 22 °C

Jedinica Metoda

HRN EN ISO 9308

bro}/100 mi
1:2014/41-2017

broj/100 mi HRN EN (SO §308-
1 2014/A1:2017
broj/1 ml HRN EN IS0 6222:2000

broj/100 mi *HRN I N 150 7899
2:2000

broy/1 mi HRN EN 150 6222:2000

Kraj analitickog izvjeséa!
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