ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 1595/20

Datum pocéetka analize: 10.6.2020. Lokacija: MJESNO GROBLIE, javna slavina
Datum zavrsetka analize: 13.6.2020.

Fizikalno-kemijski I . | Izmjerene |
pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti MDK
Mutnoca °NTU *HRN EN 150 7027- 0,6 | 4 !
N SE— 1:2006 0 -
St.Metn, 2120 C |
Boja ! mg/| Pt/Co skale (23 62017) i__< S - 20 el
Miris HRN EN 1622:2008 nez . bez
Okus ) - HRN EN 1622:2008 bez ~ =N Egezi
pH pH Jedlnica *HRN IS0 10523:2012 7,4 (Tuzorka= 20 °C) 6’5 - 95
N ____,_ i . : {
vodijivost (na T ref.=20°C) ~ pS/cm | *HRN'EN 27688:2008. 781 ! 2500 ‘
- — e— I - dom——————
Utrosak KMnO4 0, mg/l "HAN EN 150 S 0,43 S
. 8467°2000 ) )
Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN IS0 7393-2:2018 0,17 0,5
Kloridi ClI” mag/l “HRN 150 9297:1998 8,2 250
el Mod ficrana metoda o B9, S |
Amoni) NH, mg/l  MRNISO7150-11998 < 0,04 0,5 5
Nitrit: NO, mg/! HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5 :
= ———— = = —— —
T m *5t. Meth 4500-NO3 8 !
Nitrati L oh . NO; mg/l u; s e _ 7_4,7 i ) 50 -
Sulfati SO’ mg/l St Mein 4500-S04 E 112 250
(22. 12¢.2012.)

Mapomena: lzmjerene veijednosti koje su pojacano tiskane NE udovoljavaju MOK (maksimaing dozvoljienim koncentracijiama) prema zakonskim
propsima navedenim u zakljuiku

Mikrobiolo3ki ] " Jedinica | ’“M;io}h"“'l’ " “Izmjerene T T TMDK
pokazatelj . vrijednosti | =
Ukupni koliform broj/100 ml HRN EN IS0 9308- 0 0
o N = 1:2014/A1:2017 o e e o
E. Coli broj/100 mi HRN EN ISO 9308- 0 0
o 1:2014/A1:2017 e oy
Broj kolonija na 36 °C broj/i ml HRN EN SO 6222:2000 6 100
Enterokoki broj/100 mi = *HRNEN 150 7899- 0 0
= = = | 2:2000 —

Ebro)/l ml HRN EN 150 6222:2000 16 ! 100

Broj kolonija na 22 °C

Kraj analiti¢kog izvjesca!




