ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 1841/20
Datum poéetka analize: 1.7.2020. Lokacija: KOD OSNOVNE SKOLE DON MIHOVILA PAVLINOVICA,
Datum zavrsetka analize: 4.7.2020. MR CreTy
ﬂ:lknlno;hmljskl ) x:rnjérene
pokazatelj Jedinica l Metoda vrijednosti MDK
. ° *HRN EN 1S0 7027~ !
Mutnoca_ | ‘ NTU anTE ' 0,4_ 4
St.Meth, 2120 C '
Boja mg/| Pt/Co skale s fw 2017) < ) i 20 o _!
Miris i HRN EN 1622:2008 bez bez
Ookus : T HRNEN 1622:2008 bez bez
pH . ‘l pH )edinica  *HRNISO 10523:2012 7,6 (Tuzorka= 18,2 °C) 6,5 9,5
Vodljivast (na T ref. 20°C) usS/cm “HRN EN 27888:2008 643 J 2500
: *HAN EN ISO B l
"Utrosak KMnO4 0, mg/I el ) <_ 0,43 S i
Stobodni klor Cl, ma/l HAN EN 150 7393-2:2018 0,10 0,5 ]
Kloridi cI” ma/l *HRN 1S0 9297:1998 100,8 250 I
1 Modificirana metoda - — =
Amonij NH: ma/| HRN [SO 7150-1 1598 < 0,04 [ 0.5 !
Nitriti NO; mg/l HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
i X Sk M;!H 4500 NO3 8B B N
Nitrati __NO, mg/l B 00, 3057 _l,i__ 50

Napon’ ena: lzmjerene vn}ednosu koje su pojatanc tiskane NE udovoljavaju MDK (mnks'ma'no dazvoljenim koncentracijama) prema 2akansikim

propisima navedenim u zakljugku.

T Mikrobioloski Jedinica | Metoda Izmjerene MDK
pokazatelj | vrijednost | N
i koli i HRN EN IS0 9308-
Ukupni kollforrl‘1 brg}/lOO ml 3 m.‘mt; Y, | g a 0 ‘
| HRN £ 15O 9308- ' '
E. Coli B E:ro;/xoo ml ot 0 l 0
Bra) kolaonija na 36 °C broj/1 mi HRN EN 15O 6222:2000 0 ] 100
e —_— , - —_—
Enterokoki ' broj/100 ml  “HRN EN1SO 7859 0 . 0
2:2000 . - )
« Broj kelonija na 22 °C broj/l ml  HRN EN 150 6222:2000 0 100 |

Kraj analitickog izvjescal
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