ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 1908/20

Datum pocetka analize: 8.7.2020. Lokacija: Kod Osnovne $kole Stjepan Radié, kontrolni ormaric

Datum zavrsetka analize: 11.7.2020.

Fizikalno-kemljski 2 ' Izmjerene | |
pokazatelj l Jedinica : Metoda : vrijednosti | MDK
S . - —_— - - === -
Mutnoéa °NTU *HRN EN ISO 702/- 0,34 4
A e . . ) 1:2016 ) v 3
St.Meth 2120 C ‘
Boja ] . mg/| Pt/Co skale (23 24,2017 ) - < S N 20 -
Miris HRN FN 1622:2008 bez bez
Okus - - ’ i HRN EN 16222008 bez bez .
i DH pH jedmica *HRN IS0 10523:2012 7[7 {Tuzorka= 15,3 °C) 6,5 - 9‘5
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm "HRN EN 27885:2008 . 633 2500 ;
i . ] — - — ——
*HRN EN 150
Utrosak KMnO4 5 02 mg/! a7 3004 ' < 0,43 . " M S ) »
Slabodni klor " Clymg/l _l HRN EN 150 7393-2:2018 0,22 E 0.5
- — ——— — - - | — ——
Kloridi | CI" mag/l "HRN 150 9267:1998 92,2 250
o e Moditicrana metoda - — _
Amonij NH; mg“ HAN ISO 7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO, ma/l HRN EN 26777:1998 < 0,003 0,5
Nitrati ! NO, ma/l *St. Meth. 4500-NO3 B 1,8 S0

(23. )ed 2017}

Napomena: [zmjerene vrijednosti koje su pojatano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalne dezvoljonim koncentracjoma) prema zakonaskum
prop:sima navedemim u zakljudiu.

Mikrobiolo3ki [ Jedinica Metoda -i“ “Izmjerene ! MDK
pokazatelj W vrtednost_ - L. . . ]
Ukupni koliform broj/100 mi  HRN EN ISO 9308- 0 0
- - l =0 1:2014/A1:2017 o I n g (i B
; ; HRN EN SO 9308-
__E' Cc_’l' .= = jm]/lOO m _ 1:2014/A1:2017 0 o 0
Broj kolonija na 36 °C ¢+ broy/1 ml HRN EN 15O 6222:2000 0 100
» _ RN ' T oHRNENISO 7899 | - i
Enterokoki - broj/100 mi el 0 0 i
Broj kolonija na 22 °C broj/1 mi HRN EN 150 6£22:2000 0 . 100

Kraj analiti¢kog izvjesca!
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