MITALATANAVY e VoL

BR. 2745/20
Datum pocetka analize: 16.9.2020. Lokacija:
Datum zavrietka analize: 19.9.2020.
Fizikalno-kemijskl |
pokazatelj | Jedinica Metoda
Mutnoca SNTU *HRN EN 1SO 7027
1:2016
Boja ma/| Pt/Co skale St.Meth 2120 C
_— ) (23. 120.2017.)
Miris HRN EN 16222008
okus ) o HRN EN 1622 2008
= = -
pH pH jedinica  "HRN ISO 10523:2012
Vodljivast (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27888.2008
Utrodak KMnO4 0, mg/| “HRN EN IS0
- §467:2001
Slobodni klor Cl,ma/l HRN EN 150 7393-2:2018
Kloridi =~ cl’ mag/ “HRN IS0 $297.1598
o ! o Modilicirana metoda
Amoni) NH; ma/l HRN ISC 715G-1:1998
Nitriti ) NO, mg/l RN EN 267771998
i 5 *St. Meth. 4500-NO3 B
Hitre - O3 mal (23. 12d. 2017.)
Sulfati 502" mg/| St Meth 4500-504 E

(¢2. 120.2012 )

SULLD LA VYUVVU LA WJVVONVY Vv IRnVvVoiZau

Mjesno groblje, javna slavina

Izmjerene
vrijednost| MDK
1,2 B & 4
< s 20
bez 1 b€‘7_
bez - : bez
7,4 (Tuzorka= 21,3 °C) 6,5 9,5
839 : 2500
0,43 - 5
0,22 I os
22,4 250
0,04 0,5
0,003 0,5
4.6 » 50
184 : 250

Nzpomena: Izmjerene vrjednosti koje su pojaiano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonshim

propisima navedenim u zakljucku

Mikroblologki | 3edinica
pokazatelj :
Ukupni koliform broj/100 mt
E. Coli broy/100 mi
Broj kolonija na 36 °C broy/t mi
Enterokoki broj/100 mi
Braj kolanija na 22 °C broj/1 ml

HRN EN SO §308-

Metoda

1:2014/A1.2017

HRN EN 1SO 9308-
1.2014/A3.2017

HEN LN IS0 5222 2000
THRN €N IS0 7899
22000

HRN EN 1SO 6222:2000

Krai' analitiékog izvjesca!

Izmjerene
_ vrijednosti
0 0
0 l 0
0 100
0 0
1 100




