ANALITICKO IZVJESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 2819/20

Datum pocetka analize: 23.9.2020. Lokacija: Kod crkve sveti lvan, kontrolni ormanc
Datum zavrsetka analize: 26.9.2020.
Fizikalno-kemijski ' Izmjerene
pokazatelj Jedinica ' Metoda vrijednosti MDK
Mutnoca « ONTU “HRN EN SO 7027- 0,75 4
_______ | 2x . 1:2018 '-l ey PR =
| St.Metn, 2120 C
e o= il mg/! Pt/(_:? skaie (23. 26.2017.) . ( s el >2_°_ )
Miris HAN EN 1622:2008 bez bez
Okus P R . HRN EN 1622:2008 T i bez ==l bez
" pH OH jedinica  “HRNIS010523:2012 7,4 (Tuzorka=219 °C) 6,5 - 9,5
Vodljivest (na T ref.=20°C) ps/em *HAN EN.27688:2000 844 2500
‘ *HRN EN IS0
uUtrodak KMnO_d» - - 0, mg/l i e 0,43 43 S_ -
Slobodni klor Cl, mg/l HAN EN ISO 7353-2:2018 0,14 0,5
Kloridi ClI” mog/! *HRN 150 9297:1958 22,6 250
NN | . _‘_ tModificrana metoda .
Amoni) NH; ma/l HAN IS0 7150-1 1998 0,04 ' 0,5
Nitrits NO, mg/! HRN EN 267771998 0,003 0,5
Ni | *St. Meth 4500-NO3 B
A, NO, mg/ 5. tot. 2017.3 . 4,1 o 50
2- i
ifati | St Meth. 4500-SO4 E I
Siat = (22 12.2012.) 280 239

Napomena. lzmjerene vii@0nost koje su pojacano tiskane NE udovoijavaju MOK (maksimalno dozvoljenm woncentracijama) prema zacanshim

propisima navedenim u zakljutku.

~ Mikrobiofo$ki
. pokazatelj
Ukupni kaliform

E. Coli

Bro) kolonija na 36 °C

Enterokoki

Broj kolonija na 22 °C

 Metoda

“ﬁama“'{

HRN EN 150 9308-
1:2014/A1:2017

HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2047

bro)/100 mi

broy/100 mi

P

'

HRN EN 1SO 6222:2000

broj/1 mit

broj/100 ml  “HRN EX ISC /699
22000 3

broj/1 ml HRN EN 1S0O 6222:2000

Kraj analitickog izvjesca!

“Izmjerene

vrijednost:

0

0
1




