ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU
BR. 3135/20

Datum pocetka analize:  21.10.2020. Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontrolni ormaric

Datum zavrSetka analize: 24.10.2020.

Fizikalno-kemijski ' Izmjerene I
pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti l MDK
Mutnoca °NTU *HRN EN 1SO 7027- 1 4
1:2016
| P |@ St.Meth 2120C
Boja mg/l Pt/Co skale Ry < 5 - 20
Miris HRN EN 1627:2008 bez bes
[
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
pH pH )edinica *HRN IS0 10523 2012 7.6 (Tuzorke= 17,2 °C) 6,5 - 95
Vodljivest (na T ref.=20°C) uS/cm *HRN EN 27886:2008 781 2500
Utrodak KMnQ4 0, ma/l “HRN EN IS0 < 0,43 S
8467:2001 :
Slobocni klor Cl,mag/| HRN EN IS0 7393-2:2018 0,08 0,5
Klordi cl” ma/l *HRN 150 9207:1958 24,9 250
; Madificirana metoda
Afnonij NH, mo/l HKN ISO /15041 1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO, mg/l HAN EN 76//7:1998 < 0,003 0,5
" F St Meth, 4500-K03 8
Nitrat NO; mag/l 2. b 017 5,7 . 50
2- St. Meth. 4500-504 E 4 \
Sulfati So°, ma/! —5 x:u,zozz.) 22 250

Nopomena“ lzmjerene vrijednost koje su pojaganc tiskane NE udovoljavaju MOX (maksimalno dozvoljemm koncentracijamal prema zakonskim
propisima navegenim u 2akijudku.

 Mikrobiolo3ki Jedinica | Metoda Izmjerene | MDK
pokazatelj ! ~ vrijednost
: RN EN 150 9308
Ukupni koliform broy/100 mi Nodoherder 0 | 0
E. Coli broj/100 mi HRN EN 150 9308 0 0
1:2014/A1:2017
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi HAN EN 1SC 6227:2000 5 100
' “HAN KN 1SO /895 ' -
Enterokoki - broj/100 ml i 0 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN 1S0 6222:2000 2 100

Kraj analitickog izvjesca!
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