.

Akreditirane metode oznaene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 0276/21

Datum poéetka analize: 3.2.2021. Lokacija: Mjesno groblje, javna slavina
Datum zavrsetka analize: 6.2.2021.
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pokazatelj Jedinica Metoda vrijednosti } MDK
Mutnoca ' eNTU | CHRNEN 150 7027 1,6 4 !
e S 1:2016 ) . SR e TSh . |
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DH | pH Jedlnlca *HRN IS0 10523:2012 7,4 (Tuzorka= 12,2 °C) 6,5 - 9'5 |
' Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm SHRN EN;27648:2008 488 ‘ 2500 [
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. ! “HRN EN ISO i
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Slobodni klor , Clymg/I HRN EN 1SO 7393-2:2018 0,14 | 0,5
I Kloridi S O, cr mg/l_ " TeHRN 150 92971998 | 17.8 ST 25(; -
R R _ Modificirana metoda L ! I = S "

. Amonij ; NHY, mg/l KRN IS0 7150-1:1998 < 0,04 J‘_ 0,5

Nitriti | NO, mg/l HRN EN 26777:1998 < 0,003 I 0,5
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i ' *St, Meth, 4500-NO3 B °
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Sulfati ! 5024' mo/l St. Meth, 4500-504 E 34 250 :

(22. 12d.2012.)

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojagano tiskane NE udovoljavaju MDK {maksimaino dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim
propisima navedenim u zakljucku.
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i i HRN EN [SO 9308-
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I Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi RN EN IS0 6222:2000 | 12 , 100 l
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Broj kalonija na 22 °C |  broj/1 mi HRN EN 1SO 6222:2000( 0 100 |

Kraj analitickog izvjescal




