Akreditirane metode oznatene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO 1ZVIESCE ZA VODU ZA LIJUDSKU POTROSNIU

BR. 0407/21
Datum pocetka analize: 17.2.2021. Lokacija: Kod Osnovne $kole Stjepan Radi¢, kontrolni ormaric
Datum zavrsetka analize: 20.2.2021.
Fizikalno-kemijskl - ' Izmjerene A o !
pokazatelj Jedinica | Metoda L vrijednosti MDK J
Mutnoca | oNTU *HRN EN IS0 7027- 0,45 4
< B " 1:2016 f . I = )
St.Meth. 2120 C
Boja uf ! P_mg/i_PUCo_skaIE (u?za 2017.) ) ___< S . 0 Sy oy
Miris ' HRN FN 1622:2008 [ bez i bez ’
Okus T T T T T T T kR en 1622:2008 — b;z T T bez o
pH pH jedinica  "HRN1S010523:2012 7,7 (Tuzorka= 10,6 °C) 6,5 - 95 :
" - T - — _‘ — o
Vadijivost (na T ref.=20°C) pS/cm “HRN EN 27888:2008 526 2500 —1
Utrosak KMnQ4 | 0, mg/l “HRN EN 1SO < 0,43 S |
TR 8467:2001 ) . o
Slobodni klor Cl, mg/I HRN EN ISO /393-2:2018 0,18 | 0,5 |
e _— — —_—— ] — - —_— — ==
Kloridi . ¢ mg/l *HRN 150 9297:1998 56,2 I 250
_ TR e Modificirana metoda i — 1
Amonij NHY, mg/l HRN ]SO 7150-1:1998 < 0,04 J 0,5
- - —_- — — — - — — -
Nitriti NO, mag/!I HRN EN 26777:1998 < 0,003 4_ 0,5
Nitrati NO; mag/| =St. Meth. 4500-NO3 B 101 : 50

(23. 1zd. 2017.)

Napomena: [zmjerene vrijednosti koje su pojaéano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimaino dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljucku.

T Mikioblolo8i | Jedinica | Metoda | Imjerene T T MWDK |
pokazatelj _J__ L . vrijednost! | |
. ; HRN EN 1SO 9308-
Ul ‘Lo“fo_(_m e W ) _proJ/_IOO r:nl _1:2014/A1:2017 ___.J_ . i s . _0 0
i [ HRN EN 1SO 9308-
E. Coli e _!t)rojl‘loo 'jnl _1:2014/A1:2017 _u _0 'l - 0 .
Broj kolonija na 36 °C : broj/1 mi HRN EN 1SO 6222:2000 0 | 100
- —— — — e — — — _1_ — —— ——— ¢ S —— D S =
5 : ; “HRN EN ISO 7899-
Enterckoki | broj/100 mi 2:“2000 B _0 L P B 0 Ny
Broj kalonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN SO 6222:2000 0 100 i

Kraj analiti¢kog izvjesca!




