ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 1468/21
Datum pocetka analize: 2.6.2021. Lokacija: Kod Osnovne $kcle don Mihovila Pavlinovica, kontroln
Datum zavrietka analize: 5.6.2021. SR
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Amonlj NH, mg/i ~ HRNISG7150-1:1998 < 0,04 0,5
Nitriti NO; mag/| HRN EN 26777:1598 < 0,003 0,5
Nitrati N(j'3 ma/! *St. Meth. 4500-NO3 R 1.5 50

(23. Izd. 2017.)

Napomena: lzmjerene vrijednosti koje su pojaZano tiskane NE udovoljavaju MDK (maksimalno dozvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

propisima navedemim u zakljudku.

MikrobioloZki [ Tledinica | Metoda Izmjerene MDK
pokazateli | TR _ vrijednosti | |
i i HRN EN [SO 9308-
Ukupni k,OI,IfO,rE,, e _broJflOO ] v20teAL 207 9 L 0
. HRN EN [SO 9308-
E: Coll ) bro/100 mi 1:2014/81:2017 0 B 0 ‘
Broj kolonija na 36 °C | broj/1 m! HRN EK I1SO 6222:2000 0 100
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Enterokoki broj/100 ml  $HRN EN IS0 7695- 0 | 0
Broj kolonija na 22 °C broj/1 ml HRN EN (SO 6222:2000 0 100

Kraj analitickog izvjesca!




