ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
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BR. 1541/21

Datum pocetka analize: 9.6.2021. Lokacija:
Datum zavrSetka analize: 12.6.2021.

i Fizikalno-kemijski = = e Izmjérene

pokazatelj Jedinica . Metoda vrijednosti
Mutnoca °NTU “HRN EN ISO 7027- 0,35
— S 12016
i St.Meth. 2120 C :
Boja - = L Vmg/_l PF{FO skalf_; (23, 26.2017) B < _S ol
Miris . © HRNV EN 1622:2008 bez 1
— — R . e S

Qkus i R EN 1622:2008 bez

pH . | pH jedinica *HAN ISO 10523:2012 7,6 (Tuzerka= 18,5 °C)
Vodijivost (na T ref.=20°C) pS/cm “HRN EN 278882008 653

/ “HRM EN ISD
Utrosak KMn0O4 _ 7 L 0, mg/l Wy i) < C,43
Slobodni klor Cl, mg/! HRN EN IS0 7393-2:2018 0,07
' U e HRN 1S0 9297.1998 7 7

Kloridi e 77#] < wa Modificirana metoda .

Ammonij NH; mg/I HR]N IS0 7150-1:1998 < 0,04

Nitrlti NOZ mg” HRN EN 26777:1998 < 0'003

Nitrati - NO; mg/l *St. Meth 4500-NO3 B 1,6

(23, lzd. 2017.)

Kod Osnovne $kole Stjepan Radi¢, kontrolni ormaric

0,5
50

Napomena: lzmjerene vrijednosti koje su pojatane tiskane NE udovoljavayu MDK (maksmalno dozvolienim kaoncentracijama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljucku.

" Mikrobiologkl Jedinica
pokazatelj e
Ukupni koliform ! broj/100 ml
E. Coli broj/100 ml
Broj kelenija na 36 °C broi/1 ml
Enterokaoki i broj/100 ml
Broj kolonija na 22 °C ‘ broj/1 ml

Metoda i
HRN EN [SO 9308-
1.2014/A1.2017

HRN EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017

HRN EN {SO 6222:2000

*HRN EN ISG 7898-
2:2000

HRMN EN IS0 6222:2000

Izmjerene |
4___vrijednost: |
0
0
4]
o 1
0 |

Kraj analititkog izvjescéa!




