Akreditirane metode cznadene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNJU

(22, 12d.2012.)

BR., 3278/21
Datum podetka analize: 15:11:2021. Lokacija: Mjesno groblje, javna slavina
Datum zavrsetka analize: 18.11.2021.
N Fizikalno-kemijski Izmjerene
pokazatelj [ Jedinica 1 Metoda vrijednosti MDK
Mutnoda  eNTU *HRN EN ISO 7027- 31 4
S e 1:2016 B B
Boja mg/l Pt/Co skale StMeth. 2120 C < 5 ’ 20
" _ _‘ (73 12d.201/.) - U P
Miris ’ HRN EN 1622:2008 i bez ' bez
Okus o ﬁi ) | WRN €N 1622:2008 o _b;z o ’ bez
pH pH jedinica *HRN IS0 10523:2012 7 g4 (Tuzorka= 15,1 °C) 6,5 9,5
Vodljivost (na T ref.=20°C) uS/cm “HRN EN 27888:2008 639 2500
a . — | - _— . _
Utrodak KMnO4 0, mg/l *HRN EN 150 < 0,43 5
o  8467:2001 f e —
Slebodni klor Cl, ma/| HRN EN 150 7393-2:7018 0,05 t 0,5
Kloridi "¢l mg/l “HRN [SQ 9297:1998 22,7 ; 250
_ _ . Modificirana metoda gz g | — = =
Amonij NHY, mg/l HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04 ‘ 0,5
Nitriti NO, mag/l HRN EN 26777:1998 < 0,003 } 0,5
stk 1 : ~St. Meth. 4500-NO3 B D B
Nitrati . i WO e L (23.12d. 2017.) S 4& . 5_9 _____
Sulfati 5024‘ mag/| St. Meth. 4500-504 € 66 250

Napomena: Izmjerene vrijednosti koje su pojatana tiskane NE udovaljavajy MDK (maksimalno dezvoljenim koncentracijama) prema zakonskim

prapisima navedenim u zakljuéku.

~ Mikrobiolo&ki '—T_ Jedinica —[ Metoda | Izmjerene i To
pokazatelj e vrijednosti | _
i koli HRN EN 1SO 9308-
‘ Ukupni kollforrlj B - broj/100 ml T0tAL 017 . 0 . - 0—
. i ; HRN EN 1SO 9308- i
€. Col — broj/100-m 1:2014/A1:2017 i J_ 0
Broj kolonija na 36 °C « | broj/1ml HRN EN 1SO 6222:2000 9 100
Enterokoki broj/100 ml  HRN EN IS0 7899- 0 0
=il 2:2000 B -~
Broj kolonija na 22 °C broj/1 mi HRN EN IS0 6222:2000 0 100

T MDK

Kraj analitickog izvjeséal




