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Akreditirane metode oznalene su zvjezdicon:

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU

BR. 3455/21
Datum poetka analize: 1.12.2021 Lokaclja: Mjesno groblje, ja
Datum zavrietka analize: 4.12.2021.
Fizikalno-kemijski ? Izmjerene
pokazatelj Jedinica Metoda vrijednost
Mutnoca °NTU *HRN EN ISC 7027 3,4
U - . 1:2016
Boja mg/l Pt/Co skale StMeth, 2120 C < S
_———— - Japsimtat o s (A0 T) 7
Miris HRN EN 1622:2008 bez
Okus» BN = =N hrid EN 16222008 i Doz
pH pH jedinica “HRN IS0 10523:2012 7,6 (Tuzorka= 12
Vodljivost (na T ref.=20°C) pS/em SHRN EN 27885:2008 514
UtroSak KMnO4 0, mg/i *HRN EN IS0 0,49
iyl N ORI — 8467:2001
Slobodni klor Cl, ma/l HAN EN 1SO 7393-2:2018 0,19
Kloridi ci” mo/l *HRN 150 9297:1958 14.8
—p i = it - = Modificirana metoda b
Amonlj NH}, ma/t HRN ISO 7150-1:1998 < 0,04
Nitriti NO, mg/l HRN EN 26777:1998 < 0,003
Nitrati NO. r | “St. Meth. 4500-NC3 3
XE e e 3 Mo/ (23, Iz¢. 2017.) j 2.9
Sulfati 5024' ma/l St. Meth. 4500-504 & 54

- - - a (22, 1z¢.2012.) _ -
Napomena: lzmjerene verjednostl koje su pojalanc tiskane NE udovoljavayu MDX (maksimalne dezvoljenm konce
propisima navedenim u rakijutky,

i " Mikrobioloki | Jedinica | Metoda | Izmjerene
e DOKazatey ! | . | ___vrijednost
Ukupni koliform broj/100 ml  HRN EN 1SO 9308- 0
VoS - ik 1:2014/A3:2017 R
E. Coli i broj/100 mi HRN EN 150 9308- 0
e | 1:201¢/A1:2017
Broj kolonija na 36 °C broj/1 mi MAN EN 15O 6222:2000 6
. : e — ot - e
Enterokoki | broj/100 mi | *HRN EN 150 7899- 0
: . E | 2:2000
Broj kolonija na 22 °C brej/1 mi KRN EN ISO 6222:2000 18

Kraj analiti¢kog izvjescal
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