Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom (*)

ANALITIEKO 1ZVIESEE ZA VODU ZA LIUDSKU POTROSNIU

BR. 3626/21
Datum pocetka analize:  20.12.2021. Lokacija: Kod crkve sveti Ivan, kontro/ni ormarié
Datum zavrietka analize: 23,12.2021.
l Fizlkalno-kemljskl | T 1zmferene |
L pokazatelj Jedinica l Metoda l vrijednosti K MDK
[ ° " enmnen1SO 7027 i
Mutnota NTU Réens . 1,8 q :
i St.Meth, 2120 C
Boja ma/t P_t/Co skale Ty i 2120 ) T < 5 20
Miris HRN EN 1622:2008 bez ! hay
okl - T | e e 1622:2008 bez i bez
pH pH jedinica *HAN ISC 10523:2012 7 § (Tuzorka= 13,7 °C) 65 - 95
! Vodijivost (na T ref, =20°C) pS/em “HRN EN 27858:2008 516 2500
SHAN EN ISO
Utrodak l'<t4n‘(134 0.__Tg/l _ se67:5001 < 0,43“ ] 5 I
" Slobodni klor Cl,mg/l HAN EN 150 7393-2:2018 0,17 0,5
R R RS RN 150 5297:1998 73 = V=
| Kloridi cr ma/l . Maoalficirana metoda | LSV 25 6 . 250_ ,!
| Amonlj NHY mg/l  HWRNISO71S0-1:309 < 0,04 g 0,5 i
Nitriti NO; mo/l HRN EN 26777:1598 < 0,003 : 0,5
i - *51. Meth. 4500-NO3 B .
Nitrati ‘ collles 'NOJ ma/l (2;. u:(.nzon.) o 3,6 : S0
i 7 St. Meth 4500-S04 E ;
Sulfati 0% mg/! . S e 250

Napomena: lzmjerene vrijednast] kojc su pojadanc tiskane NE udoveljavaju MOK (maksimaine dozveljenim kancentradjama) prema zakonskim

propisima navedenim u zakljutku

= Mikrobiolo$kl Jedinica J "etod. T [zm,greng o " B -—~"OK 75
pokazatelf vrijednost | ) ;
HAIN EN 150 9308
. Ukupni kom‘orm. - broj/100 ml ity 0 0
HAN EN IS0 9308- '
E.cal o ey .bl"Ojlloo L L L:2004/82:2007 O —_ ~ 0
Broj kolonija na 36 °C | broj/1 ml HRN EN 150 6222:2000 0 100 \
Enterokok! broj/100 ml  *HRN EN ISO 7899- 0 0
ERSANEAN : ATRGET NI I+ ) . iy i P I
. Broj kolonija na 22 °C | proj/1l mi HRN EN 150 6222:2000 0 100 |

Kraj analiti¢kog izvjeséa!



