Akreditirane metode oznatene su zvjezdicom (*)

ANALITICKO IZVIESCE ZA VODU ZA LJUDSKU POTROSNIU
BR. 3668/21

Datum podetka analize: 22.12.2021. Lokacija: Kod crkve sveti Tvan, kontroini ormaric
Datum zavrietka analize: 25.12.2021.

»  Fizlkalno-kemljskl f | Izmjerene -
| pokazatelj Jedinica l Metoda | vrijednostl MDK
: o *HRN EN 150 7027-
Mutnoca . B NTU _ Lo + 1,5 " 4_ - _1‘
St.Meth. 2120 C i
i Boja mg/l Pt/Co skale S Meth. 1120 | £ S - o ]
. Miris T Wew En 1622:2008 bez _i
Okus | BRis EN 1622 2008 | N - bez—' H
pH 5 pu jedinica 1 AN 150 10523:2013 ‘7.5 (Tuzorke=11 °C) 6,5 - 9,5 '1
| Vodijivost (na T ref.=20°C) uS/cm | ewan en 27888:2008 517 2500 :
F trodak HRNENISO | A i . ]
| Utrodak KEO4 C)2 mg{l sz | < 0,43____ - S ) {
l Slobodn- klor Cl,mg/I HRN EN 150 7393-2: 2"11 0,15 0.5
r *HRN 1SD 9297:1998 T | =
Klondl - . : Cl' mg/I Dbt '25,1 - 250 ) ‘
Amonij NH), mg/l |HRMISO7150-1:1998 < 0,04 0,5
1_Nim" NO, mg/l HRN EN 267771998 | < 0,003 ; 0.5._ .
UNitrati | NO, mo/l | 'StMem asoono3s 34 ' ' '
| Nitrati | NOy mal | e 010y, i | R
z 2-
| St Meth 4500-SO4 € 4 J
Sulfati SO mg/ QR Jeaa032) 7 o 250 ‘

Napomena: fzmjerene vrijednost! koje su po)ouno Uskane KE udwouavm MDK [maksimaine dozvoljenim l«memtncmma) prema ukonstlm
propisima navedenim u zakipudiu.

{ Mikroblolofki Jedinica Metoda Izmjerene "I MDK
L pokazatelf yrijednost: 1
HRN EN IS0 §308-
Ukunn_xkohform_ P brzj/loo i 1:2014/A1:2017 o 0__ - m_o e
| ; MRN EN 1SO 9308- T |
€. ol R [ bro_lllOO m[ . _1:2014/A3:2017 i r— 9 L _0 — 1
Broj kolom}a ne 36 °C broj/i mi MRNENISO e | 0 100
| Enterokoki bro;/mo mi | swwenisozass- | 0 0 |
ST S— 2:2000 ) — J
Broj ko onua na22°C broj/l mi \ HAN EN 1305222-2000, (W 100 |

Kraj analiti¢kog lzvjeséa!




